
2013.6.10

綾部電気管理事務所

S O G 制 御 装 置 O C 動 作 試 験 回 路 図
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【AS内のOC動作信号（接点）を受けて試験電源を開放する】
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Range 1000A

Peak hold
OC動作時の電流を動作時の電流を動作時の電流を動作時の電流を

計測・保持計測・保持計測・保持計測・保持

TC

SOGを介さず、直接

Vb, Vcへの接続も可

PBS

SO(OC) 動作後、スライダックを“0”に戻して、PBSを押してリセット


