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ノートパソコンＡＤアダプタへの
絶縁抵抗測定電圧印加試験 実施・撮影

2018年1月1日

ＰＣ本体 DELL Vostro 3500
ＡＤアダプタ 下写真（DC19.5V 3.34A）
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共立電気計器 3145A 250Ｖレンジ

ＡＣ１００Ｖ電源プラグに
メガーの試験電圧を直接印加
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共立電気計器 3145A 250Ｖレンジ
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低圧メガー試験機器メガー計測指示値
０．０５ＭΩ
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横河M&C 3213A 1000Ｖレンジ

ＡＣ１００Ｖ電源プラグに
メガーの試験電圧を直接印加
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横河M&C 3213A 1000Ｖレンジ
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メガー計測指示値
０．０ＭΩ


